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8. Anlagen

Anlage l: Löschwassernachweis
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Thorsten Plath
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Sicherstellung von Löschwasser aus dem öffentlichen Trinkwassemetz 19.01.2017
für das Bauvorhaben "B-Plan 89, Lütjenburger Wag, Heiligenhafen"

Sehr geehrte Damen und geehrte Herren,

für das oben genannte Bauvorhaben benötigen Sie einen Feuertöschnachweis über 96 m'/h über
einen Zeitraum von zwei Stunden.

In dem Beretoh von 300 m um das betreffende Objekt ist eine ausreichende Anzahl von Hyd-
ranten vorhanden. Aus denen kann nach unseren Betn'ebserfahrungen die geforderte Menge
entnommen werden, ohne dass die öffentliche Trinkwasserversorgung beeinträchtigt wird.

Diese Hydranten liegen an zwei unterschiedlichen Druckzonen (in der Anlage als hell-grüner und
hell-orange Bereich gekennzeichnet). Die Entnahmemenge von 96 m'/h kann auf jeden Fall aus
beiden Bereichen einzeln entnommen werden, jedoch empfiehK es sich, bei Feuern mit höherer
Wasserentnahmemenge. aus beiden Bereichen parallel Wasser zu entnehmen, also gleichzeitig.

Wir bitten die Stadt Heiligenhafen um entsprechende Benachrichtigung der zuständigen
Feuerwehr, damit in einem Einsatzfatl entsprechend dfe Hydranten aus beiden beschriebenen und
dargestellten Bereichen benutzt werden, um eine entsprechend hohe Läschwassermenge zu
gewährleisten.

Dtese Aussage gilt für folgende Bedingungen und Zustande im Netz:
normale Betriebszustände im öffentlichen Trinkwassemetz
d.h. keine Störung, keine Spitzenzeit, keine Baumaßnahme oder Instandsetzungsarbeit
Jetzige Ausbauzustand der Wasserversorgungsleitungen
jetzige betriebliche Fahnweise und Versorgungssituat'ion
Wasserentnahme über ein Standrohr mit zwei B-Abgängen

Diese Aussage ist durch eine Rohmetzberechnung eines externen Rechenzentnums für
Versorgungsnetze bestätigt worden. Im Einzeffall können vor Ort gesonderte Leistungsteste
durchgeführt werden, um die exakt zur Verfügung stehende Löschwassermenge festzustellen. Sie
können dies bei uns kostenpflichtig in Auftrag geben.
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Als Anlage erhalten Sie einen Planausschnitt unseres Wasserrohrnetzes, auf denen das betref-
fende Objekt und die möglichen Hydranten markiert sind. Nur für diese Hydranten gilt unsere
obige Aussage.

Mit freundlichen Grüßen

^<?4bX^
Thorsten Plath
Abteilungsleiter Wasserversorgung
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